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附件1：
海北州刚察县疾控中心水质细菌检验报告
受控号：HBGCCDC                            刚察县生活饮用水
	样品标识号
	632224-（1-28）
	检验号
	1-28
	检验项目
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌

	检测日期
	2024.3.25
	检验依据
	GB/T5750.12-2023生活饮用水标准检验方法

	检验方法
	菌落总数：平皿计数法；总大肠菌群，大肠埃希氏菌：多管发酵法。

	样品编号
	样品名称
	菌落总数（CFU/ml）
	总大肠菌群
(MPN/100ml)
	大肠埃希氏菌
(MPN/100ml)

	632224-01
	吉尔孟乡环仓村
	未检出
	未检出
	未检出

	632224-02
	吉尔孟乡向阳村
	未检出
	未检出
	未检出

	632224-03
	吉尔孟乡日芒村
	3.8×102
	2
	未检出

	632224-04
	吉尔孟乡秀脑贡麻村
	2
	未检出
	未检出

	632224-05
	泉吉乡冶合茂村
	26
	2
	2

	632224-06
	泉吉乡扎苏合村
	33
	5
	2

	632224-07
	泉吉乡切吉村
	44
	2
	2

	632224-08
	泉吉乡新泉村
	2
	未检出
	未检出

	632224-09
	泉吉乡宁夏村
	75
	8
	8

	632224-10
	伊克乌兰乡角什科贡麻村
	78
	未检出
	未检出

	632224-11
	伊克乌兰乡角什科秀麻村
	38
	5
	5

	632224-12
	伊克乌兰乡亚秀村
	31
	5
	5

	632224-13
	沙柳河镇尕渠村
	未检出
	未检出
	未检出

	632224-14
	沙柳河镇恩乃村
	2
	未检出
	未检出

	632224-15
	沙柳河镇潘保村
	1
	未检出
	未检出

	632224-16
	沙柳河镇新海村
	4
	未检出
	未检出

	632224-17
	哈尔盖镇果洛藏村
	68
	5
	5

	632224-18
	哈尔盖环仓秀麻村
	33
	2
	2

	632224-19
	哈尔盖察拉村
	18
	2
	未检出

	632224-20
	哈尔盖贡公麻村
	26
	未检出
	未检出

	632224-21
	泉吉乡寄宿制小学
	5
	未检出
	未检出

	632224-22
	哈尔盖镇寄宿制完全小学
	13
	未检出
	未检出

	632224-23
	刚察县路通招待所
	1
	未检出
	未检出

	632224-24
	刚察县干部周转房
	1
	未检出
	未检出

	632224-25
	刚察县圣湖佳苑
	1
	未检出
	未检出

	632224-26
	刚察县安居小区
	1
	未检出
	未检出

	632224-27
	刚察县财苑小区
	未检出
	未检出
	未检出

	632224-28
	刚察县玉馨苑
	未检出
	未检出
	未检出

	本 检 验 报 告 仅
对 送 检 样 品 有 效
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检验者：康玉婷、加毛措       审核者：李应良      2024年3月29日  































附件2：
海北州疾病预防控制中心检验报告
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	    检验项目
检验号
	色度
（度）
	浑浊度
（NTU）
	臭和味
	肉眼可见物
	pH
	高锰酸盐指数（以O2计mg/L）
	氨（以N计）
（mg/L）
	铬（六价）
（mg/L）

	1
	＜5
	＜1
	无
	无
	7.06
	2.88
	＜0.02
	＜0.004

	2
	＜5
	＜1
	无
	无
	7.20
	1.44
	＜0.02
	＜0.004

	3
	＜5
	＜1
	无
	无
	7.41
	6.40
	0.06
	＜0.004

	4
	＜5
	＜1
	无
	无
	7.40
	4.80
	＜0.02
	＜0.004

	5
	＜5
	＜1
	无
	无
	7.20
	2.56
	＜0.02
	＜0.004

	6
	＜5
	＜1
	无
	无
	7.51
	2.40
	＜0.02
	＜0.004

	7
	＜5
	＜1
	无
	无
	7.66
	2.72
	＜0.02
	＜0.004

	8
	＜5
	＜1
	无
	无
	7.76
	1.44
	＜0.02
	＜0.004

	9
	＜5
	＜1
	无
	无
	7.75
	2.56
	＜0.02
	＜0.004

	10
	＜5
	＜1
	无
	无
	7.79
	2.88
	＜0.02
	＜0.004

	11
	＜5
	＜1
	无
	无
	7.80
	2.80
	＜0.02
	＜0.004

	12
	＜5
	＜1
	无
	无
	7.75
	2.80
	＜0.02
	＜0.004

	13
	＜5
	＜1
	无
	无
	7.50
	1.92
	＜0.02
	＜0.004

	14
	＜5
	＜1
	无
	无
	7.48
	1.52
	＜0.02
	＜0.004

	15
	＜5
	＜1
	无
	无
	7.51
	1.28
	＜0.02
	＜0.004

	16
	＜5
	＜1
	无
	无
	7.46
	1.44
	＜0.02
	＜0.004

	17
	＜5
	＜1
	无
	无
	7.67
	2.96
	＜0.02
	＜0.004

	18
	＜5
	＜1
	无
	无
	7.80
	2.16
	＜0.02
	＜0.004

	19
	＜5
	＜1
	无
	无
	7.85
	2.00
	＜0.02
	＜0.004

	20
	＜5
	＜1
	无
	无
	7.87
	1.84
	＜0.02
	＜0.004

	21
	＜5
	＜1
	无
	无
	7.85
	1.28
	＜0.02
	＜0.004

	22
	＜5
	＜1
	无
	无
	7.89
	1.76
	＜0.02
	＜0.004

	23
	＜5
	＜1
	无
	无
	7.72
	1.36
	＜0.02
	＜0.004

	24
	＜5
	＜1
	无
	无
	7.55
	1.60
	＜0.02
	＜0.004

	25
	＜5
	＜1
	无
	无
	7.50
	1.52
	＜0.02
	＜0.004

	26
	＜5
	＜1
	无
	无
	7.48
	1.28
	＜0.02
	＜0.004

	27
	＜5
	＜1
	无
	无
	7.40
	1.44
	0.02
	＜0.004

	28
	＜5
	＜1
	无
	无
	7.42
	1.28
	＜0.02
	＜0.004

	本 检 验 报 告 仅 对 送 检 样 品 有 效
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                                    日期：    年   月   日
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	检验项目
检验号
	溶解性总固体（mg/L）
	总硬度
（mg/L）
	氟化物
（mg/L）
	氯化物
（mg/L）
	硝酸盐
(mg/L，以N计）
	硫酸盐
（mg/L）

	1
	1035
	254
	1.64
	207
	5.40
	120

	2
	1131
	324
	0.24
	244
	7.42
	154

	3
	784
	220
	0.94
	99.2
	2.03
	84.2

	4
	1047
	288
	0.65
	118
	9.14
	103

	5
	503
	168
	0.55
	46.7
	3.67
	48.4

	6
	502
	180
	0.53
	46.8
	3.33
	48.3

	7
	494
	170
	0.51
	46.4
	3.44
	48.2

	8
	333
	156
	0.21
	19.7
	3.02
	33.2

	9
	484
	192
	0.53
	46.5
	3.34
	47.9

	10
	342
	164
	0.34
	17.4
	1.79
	28.0

	11
	333
	162
	0.34
	17.4
	1.67
	27.6

	12
	341
	164
	0.35
	17.5
	1.66
	27.7

	13
	359
	152
	0.14
	16.0
	1.57
	37.4

	14
	350
	170
	0.13
	15.9
	2.53
	36.8

	15
	350
	148
	0.14
	15.9
	1.84
	37.0

	16
	414
	156
	0.14
	15.9
	1.87
	37.0

	17
	376
	164
	0.37
	18.3
	3.55
	31.8

	18
	367
	190
	0.21
	13.9
	1.80
	61.9

	19
	380
	200
	0.20
	13.9
	1.93
	61.9

	20
	378
	190
	0.21
	13.9
	1.67
	62.0

	21
	329
	154
	0.20
	19.4
	3.02
	33.0

	22
	371
	188
	0.20
	14.0
	1.66
	62.1

	23
	360
	154
	0.14
	15.9
	1.65
	37.2

	24
	372
	146
	0.14
	15.9
	1.87
	37.0

	25
	368
	148
	0.13
	16.0
	1.66
	37.2

	26
	377
	156
	0.15
	16.0
	8.25
	37.4

	27
	367
	150
	0.14
	16.0
	2.51
	37.2

	28
	370
	162
	0.13
	16.0
	2.19
	37.2

	本 检 验 报 告 仅 对 送 检 样 品 有 效


编制：                                                     批准：

                                                          日期：    年   月   日
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	检验项目
检验号
	铁
（mg/L）
	锰
（mg/L）
	铜
（mg/L）
	锌
（mg/L）
	氰化物
（mg/L）

	1
	＜0.05
	0.03
	＜0.03
	＜0.01
	＜0.002

	2
	＜0.05
	0.03
	＜0.03
	＜0.01
	＜0.002

	3
	0.11
	0.03
	＜0.03
	＜0.01
	＜0.002

	4
	＜0.05
	＜0.02
	＜0.03
	＜0.01
	＜0.002

	5
	＜0.05
	0.03
	＜0.03
	＜0.01
	＜0.002

	6
	＜0.05
	＜0.02
	＜0.03
	＜0.01
	＜0.002

	7
	＜0.05
	＜0.02
	＜0.03
	＜0.01
	＜0.002

	8
	＜0.05
	＜0.02
	＜0.03
	＜0.01
	＜0.002

	9
	0.08
	0.03
	＜0.03
	＜0.01
	＜0.002

	10
	＜0.05
	0.03
	＜0.03
	＜0.01
	＜0.002

	11
	＜0.05
	0.03
	＜0.03
	＜0.01
	＜0.002

	12
	＜0.05
	＜0.02
	＜0.03
	＜0.01
	＜0.002

	13
	＜0.05
	＜0.02
	＜0.03
	＜0.01
	＜0.002

	14
	＜0.05
	＜0.02
	＜0.03
	＜0.01
	＜0.002

	15
	＜0.05
	＜0.02
	＜0.03
	＜0.01
	＜0.002

	16
	＜0.05
	＜0.02
	＜0.03
	＜0.01
	＜0.002

	17
	＜0.05
	＜0.02
	＜0.03
	＜0.01
	＜0.002

	18
	＜0.05
	＜0.02
	＜0.03
	＜0.01
	＜0.002

	19
	＜0.05
	0.03
	＜0.03
	＜0.01
	＜0.002

	20
	＜0.05
	＜0.02
	＜0.03
	＜0.01
	＜0.002

	21
	＜0.05
	＜0.02
	＜0.03
	＜0.01
	＜0.002

	22
	＜0.05
	＜0.02
	＜0.03
	＜0.01
	＜0.002

	23
	＜0.05
	＜0.02
	＜0.03
	0.01
	＜0.002

	24
	＜0.05
	＜0.02
	＜0.03
	＜0.01
	＜0.002

	25
	＜0.05
	＜0.02
	＜0.03
	＜0.01
	＜0.002

	26
	＜0.05
	＜0.02
	＜0.03
	＜0.01
	＜0.002

	27
	＜0.05
	＜0.02
	＜0.03
	＜0.01
	＜0.002

	28
	＜0.05
	＜0.02
	＜0.03
	＜0.01
	＜0.002
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	检验项目
检验号
	铅
（mg/L））
	镉
（mg/L）
	汞
（mg/L）
	砷
（mg/L）

	1
	＜0.0025
	＜0.0005
	＜0.0001
	＜0.001

	2
	＜0.0025
	＜0.0005
	＜0.0001
	＜0.001

	3
	＜0.0025
	＜0.0005
	＜0.0001
	0.001

	4
	＜0.0025
	＜0.0005
	＜0.0001
	0.001

	5
	＜0.0025
	＜0.0005
	＜0.0001
	＜0.001

	6
	＜0.0025
	＜0.0005
	＜0.0001
	＜0.001

	7
	＜0.0025
	＜0.0005
	＜0.0001
	＜0.001

	8
	＜0.0025
	＜0.0005
	＜0.0001
	＜0.001

	9
	＜0.0025
	＜0.0005
	＜0.0001
	＜0.001

	10
	＜0.0025
	＜0.0005
	＜0.0001
	＜0.001

	11
	＜0.0025
	＜0.0005
	＜0.0001
	＜0.001

	12
	＜0.0025
	＜0.0005
	＜0.0001
	＜0.001

	13
	＜0.0025
	＜0.0005
	＜0.0001
	＜0.001

	14
	＜0.0025
	＜0.0005
	＜0.0001
	＜0.001

	15
	＜0.0025
	＜0.0005
	＜0.0001
	＜0.001

	16
	＜0.0025
	＜0.0005
	＜0.0001
	＜0.001

	17
	＜0.0025
	＜0.0005
	＜0.0001
	＜0.001

	18
	＜0.0025
	＜0.0005
	＜0.0001
	0.001

	19
	＜0.0025
	＜0.0005
	＜0.0001
	0.001

	20
	＜0.0025
	＜0.0005
	＜0.0001
	0.001

	21
	＜0.0025
	＜0.0005
	＜0.0001
	＜0.001

	22
	＜0.0025
	＜0.0005
	＜0.0001
	0.001

	23
	＜0.0025
	＜0.0005
	＜0.0001
	＜0.001

	24
	＜0.0025
	＜0.0005
	＜0.0001
	＜0.001

	25
	＜0.0025
	＜0.0005
	＜0.0001
	＜0.001

	26
	＜0.0025
	＜0.0005
	＜0.0001
	＜0.001

	27
	＜0.0025
	＜0.0005
	＜0.0001
	＜0.001

	28
	＜0.0025
	＜0.0005
	＜0.0001
	＜0.001


编制：                                                       批准：

  日期：   年   月   日 


 (
1
)
   刚察 县（市、区）2024年饮用水枯水期监测工作水样送检单
	顺序号
	样品编号
	采样类型
	工程名称
	采样地点
	消毒方式
	水样类型

	1
	632224-01
	农村水
	吉尔孟乡托勒人畜饮水工程
	吉尔孟乡环仓村
	未消毒
	出厂水

	2
	632224-02
	农村水
	吉尔孟乡机关及周边村社供水工程
	吉尔孟乡向阳村
	未消毒
	出厂水

	3
	632224-03
	农村水
	刚察县两乡四村及鸟岛地区饮用水安全工程
	吉尔孟乡日芒村
	未消毒
	出厂水

	4
	632224-04
	农村水
	吉尔孟乡秀脑贡麻、日芒村人畜饮用水工程
	吉尔孟乡秀脑贡麻村
	未消毒
	出厂水

	5
	632224-05
	农村水
	泉吉乡恰当管道
	泉吉乡冶合茂村
	未消毒
	出厂水

	6
	632224-06
	农村水
	泉吉乡扎苏合村饮水安全工程
	泉吉乡扎苏合村
	未消毒
	出厂水

	7
	632224-07
	农村水
	泉吉乡切吉村人畜饮水安全工程
	泉吉乡切吉村
	未消毒
	出厂水

	8
	632224-08
	农村水
	泉吉乡新泉村及机关供水工程
	泉吉乡新泉村
	未消毒
	出厂水

	9
	632224-09
	农村水
	泉吉乡哈达人畜饮水安全工程
	泉吉乡宁夏村
	未消毒
	出厂水

	10
	632224-10
	农村水
	伊克乌兰乡角什科贡麻村饮水安全工程
	伊克乌兰乡角什科贡麻村
	未消毒
	出厂水

	11
	632224-11
	农村水
	伊克乌兰乡游牧民饮水安全工程
	伊克乌兰乡角什科秀麻村
	未消毒
	出厂水



	12
	632224-12
	农村水
	伊克乌兰乡角什科人畜饮水工程
	伊克乌兰乡亚秀村
	未消毒
	出厂水

	13
	632224-13
	农村水
	沙柳河镇尕曲人畜饮水工程
	沙柳河镇尕渠村
	未消毒
	出厂水

	14
	632224-14
	农村水
	刚察县县城及周边管网供水工程
	沙柳河镇恩乃村
	未消毒
	出厂水

	15
	632224-15
	农村水
	沙柳河镇果洛藏、潘保村人畜饮水工程
	沙柳河镇潘保村
	未消毒
	出厂水

	16
	632224-16
	农村水
	沙柳河镇加尼寺饮水安全工程
	沙柳河镇新海村
	未消毒
	出厂水

	17
	632224-17
	农村水
	哈尔盖镇纳仁哇麻村人畜饮水工程
	哈尔盖镇果洛藏村
	未消毒
	出厂水

	18
	632224-18
	农村水
	哈尔盖镇郝木多人畜饮水工程
	哈尔盖环仓秀麻村
	未消毒
	出厂水

	19
	632224-19
	农村水
	哈尔盖镇察拉村人畜饮水工程
	哈尔盖察拉村
	未消毒
	出厂水

	20
	632224-20
	农村水
	刚察县塞德地区人畜饮水工程
	哈尔盖贡公麻村
	未消毒
	出厂水

	21
	632224-21
	学校水
	学校供水（泉吉乡新泉村及机关供水工程管道）
	泉吉乡寄宿制小学
	未消毒
	末梢水

	22
	632224-22
	学校水
	学校供水（哈尔盖镇果洛藏人畜饮水）
	哈尔盖镇寄宿制完全小学
	未消毒
	末梢水

	23
	632224-23
	城市水
	刚察县管网工程
	刚察县路通招待所
	未消毒
	出厂水

	24
	632224-24
	城市水
	刚察县管网工程
	刚察县干部周转房
	未消毒
	末梢水

	25
	632224-25
	城市水
	刚察县管网工程
	刚察县圣湖佳苑
	未消毒
	末梢水

	26
	632224-26
	城市水
	刚察县管网工程
	刚察县安居小区
	未消毒
	末梢水

	27
	632224-27
	城市水
	刚察县管网工程
	刚察县财苑小区
	未消毒
	末梢水

	28
	632224-28
	城市水
	刚察县管网工程
	刚察县玉馨苑
	未消毒
	末梢水














